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Q HIT, HT BASIC, Q HIT PLUS, HT o mocy od 7 do 35 kW

Ponadto kotły spełniają kryteria standardu energetyczno-ekologicznego stawiane kotłom
niskotemperaturowym małej mocy na paliwo stałe.

Potwierdzeniem tego jest znak

umieszczony na urządzeniu

Q HIT, HT BASIC, Q HIT PLUS, HT

Dyrektywa 2006/42/WE - Maszyny

Dyrektywa 2014/35/UE - Urządzenia elektryczne niskonapięciowe

Dyrektywa 2014/30/UE - Kompatybilności elektromagnetycznej

spełnia wymagania art. 3 pkt. 3:
Dyrektywy 2014/68/UE - Urządzenia ciśnieniowe 

w oparciu o przyjęte do oceny następujące normy:
PN-EN 303-5, PN-91/B-02413; 
PN-EN ISO 12100-1; PN-EN ISO 12100-2; PN-EN ISO 14121-1
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Wstęp

Zalecenia

 Firma Heiztechnik dziękuje i gratuluje Państwu dokonanego wyboru zakupu naszego urządzenia grzewczego. 

 Wielofunkcyjne kotły serii Q i HT przeznaczone są do spalania WĘGLA oraz zastępczo DREWNA 
OPAŁOWEGO I BRYKIETU.
 
 Dzięki nowatorskiej konstrukcji wymiennika, oraz zastosowania w procesie produkcyjnym nowoczesnego 
parku maszynowego, stworzyliśmy urządzenie stanowiące tanie źródło energii dla Państwa domów, zakładów i 
obiektów gospodarczych o zapotrzebowaniu do 35 kW. Projektując serię kotłów Q i HT chcieliśmy wyjść naprzeciw 
Państwa potrzebom i oczekiwaniom. Opierając się na wieloletnich obserwacjach i opiniach użytkowników 
stworzyliśmy nowoczesną serię kotłów o wysokiej sprawności.

 Niniejsza instrukcja zawiera zalecenia dotyczące właściwego montażu, użytkowania i prawidłowej 
eksploatacji kotła. 

 Przed przystąpieniem do instalowania oraz rozpoczęciem eksploatacji prosimy o dokładne zapoznanie się z 
instrukcją.

 Gwarancją prawidłowej i długoletniej pracy urządzenia jest przestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej 
instrukcji.

Czynności wstępne
 

 Należy sprawdzić kompletność dostawy, stan przesyłki (sprawdzić czy przesyłka nie została uszkodzona 
podczas transportu) oraz porównać dane z tabliczki znamionowej z kartą gwarancyjną. 
 Przed instalacją kotła należy dokładnie zapoznać się z niniejszą DTR.

UWAGI!

 Podczas transportu należy dbać o ochronę kotła i jego podzespołów przed uszkodzeniem mechanicznym.
 Kocioł do czasu montażu powinien być przechowywany w suchym miejscu.
 Podłączenie kotła do prądu elektrycznego, instalacji wodnej i komina musi być zgodne z  obowiązującymi 

przepisami, normami i instrukcją obsługi.
 Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym montażem urządzenia.
 W przypadku awarii należy skontaktować się z serwisem lub z instalatorem, który zainstalował kocioł. 
 Niefachowa interwencja może spowodować uszkodzenie kotła.
 Podczas napraw należy używać tylko oryginalnych części zamiennych.
 Gwarancja na korpus kotła zostaje udzielona na okres do 50 miesięcy (w przypadku spełnienia warunków z karty 

gwarancyjnej). Na sterownik i wentylator udzielamy dwuletniej gwarancji.
 Gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych – zużywających się takich jak: ruszt żeliwny, sznur izolacyjny, maty 

izolacyjne drzwi wraz z blachami osłonowymi, rączki i ich zaczepy, śruby, uszczelnienia, czujniki, zabezpieczenia 
termiczne oraz napięciowe.

 Karta gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji załączona jest do niniejszej instrukcji.

Zakłócenia i nieprawidłowości w pracy kotła powstałe w wyniku nieznajomości DTR nie podlegają 
reklamacji – w szczególności:

 Niewłaściwe podłączenie kotła (np. brak zabezpieczenia temperaturowego powrotu).
 Stosowanie niewłaściwego paliwa (rodzaj, wartość opałowa, wilgotność).
 Zabezpieczenie kotła niezgodne z PN-91/B-02413 (układy otwarte) lub PN-EN 12828 (układy zamknięte).
 Zastosowanie komina niezgodnego z wymaganiami.
 Brak regularnego czyszczenia i konserwacji kotła.
 Uszkodzenia mechaniczne.
 Nieprawidłowa wentylacja kotłowni.
 Brak lub nieprawidłowe napowietrzenie kotłowni.

Q HIT, HT BASIC, Q HIT PLUS, HT



Zastosowanie kotłów

Q HIT, HT BASIC, Q HIT PLUS, HT kotły centralnego ogrzewania przeznaczone do górnego, cyklicznego, spalania 
węgla i drewna, z wykorzystaniem ciągu kominowego. 

Q HIT oraz HT BASIC jest stalowym, niskotemperaturowym, kotłem wodnym, przeznaczonym do ogrzewania 
obiektów o zapotrzebowaniu ciepła w granicach od 3 - 35 kW. Spalanie paliw odbywa się poprzez regulację dopływu 
powietrza miarkownikiem ciągu.

Q HIT PLUS oraz HT jest stalowym, niskotemperaturowym, kotłem wodnym, przeznaczonym do ogrzewania obiektów
o zapotrzebowaniu ciepła w granicach od 3 – 35 kW oraz do współpracy z zasobnikowym podgrzewaczem wody 
użytkowej. Spalanie paliwa odbywa się z wykorzystaniem wentylatora nadmuchowego, sterowanego w sposób 
modulowany za pomocą sterownika mikroprocesorowego, który jednocześnie umożliwia sterowanie elementami 
instalacji grzewczej.

Kotły spełniają wymagania dyrektyw UE w zakresie bezpieczeństwa wyrobu co jest potwierdzone deklaracją 
zgodności i oznaczone znakiem „CE”. 

Integralną częścią niniejszej instrukcji obsługi (DTR) jest deklaracja zgodności.

Dokonywanie zmian konstrukcyjnych w kotle jest zabronione.

Odpowiedzialność instalatora:

Instalator jest zobowiązany do prawidłowego zainstalowania urządzenia oraz przestrzegania 
następujących zaleceń:

 Wykonać montaż zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.
 Zweryfikować poprawność wykonania kotłowni w szczególności wartość ciągu kominowego, 

napowietrzenie, wentylacja.
 Sprawdzić podłączenia urządzeń kotłowni (pompy, siłowniki, itp.) i kotła (wentylator, czujniki) do 

sterownika lub zlecić tę czynność specjalistycznej firmie.
 Przeprowadzić pierwsze uruchomienie kotła, kotłowni  i instalacji lub zlecić tą czynność 

specjalistycznej firmie.
 Przeprowadzić szkolenie dla użytkownika z zakresu obsługi kotła, kotłowni i instalacji lub zlecić 

szkolenie specjalistycznej firmie.
 Zwrócić uwagę użytkownika na obowiązek regularnej kontroli i konserwacji urządzenia.
 Wręczyć użytkownikowi instrukcje obsługi.
 Wpisać w karcie gwarancyjnej daty uruchomienia kotłowni oraz wypełnić „Protokół uruchomienia 

kotłowni”.

Obowiązki użytkownika:

Dla zapewnienia optymalnej pracy urządzenia, użytkownik musi przestrzegać następujących zaleceń:

 Przeczytać i przestrzegać zalecenia podane w instrukcjach obsługi.
 Zlecić uprawnionemu instalatorowi instalację kotła.
 Poprosić instalatora o przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi kotła, kotłowni i instalacji lub zlecić 

szkolenie specjalistycznej firmie.
 Ustawiać parametry pracy sterownika w zależności od jakości paliwa lub zlecić tę czynność 

specjalistycznej firmie.
 Regularnie czyścić wymiennik kotła z osadu (częstotliwość uzależniona jest od jakości paliwa i 

ustawienia regulatora) lub zlecić tę czynność specjalistycznej firmie.
 Okresowo czyścić wentylator oraz automatykę (według instrukcji obsługi tych urządzeń) z 

zanieczyszczeń (częstotliwość uzależniona jest od stopnia zabrudzenia) lub zlecić tę czynność 
specjalistycznej firmie.
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 1. Kotły wykonane są z wysokiej jakości, atestowanych blach stalowych. Obudowa wykonana jest z blachy  
pokrytej warstwą farby proszkowej. 

 2. Budowa

 Wszystkie kotły serii Q HIT i HT  składają się z dwóch części czynnych oddzielonych przegrodą wodną. W 
dolnej części korpusu znajduje się komora paleniskowa z systemem napowietrzania zaś w górnej części korpusu kotła 
znajduje się część grzewcza, w skład której wchodzi kolumna wodna,  przegrody wodne, wewnętrzny płaszcz wodny i 
płomienica przechodząca w czopuch. 

 W górnej części  kotła znajdują się drzwi przeznaczone do czyszczenia wymiennika ciepła.

 Środkowe drzwi służą do załadunku paliwa.

 W dolnej, przedniej części kotła znajduje się otwór z drzwiami popielnicowymi.

 Spalanie następuje w komorze paleniskowej. Do komory spalania poprzez system napowietrzania 
doprowadzona jest odpowiednia ilość powietrza. Następnie produkty spalania kierowane są do tylnej części komory 
spalania i unosząc się ku górze opływają wysuwającą się do przodu kolumnę wodną, aby następnie po nawrocie w 
przedniej części kotła kierować się do płomienicy – czopucha, zmierzając do tyłu kotła w kierunku odprowadzenia 
spalin.

 3. Dopływ i odpływ wody grzewczej z kotła jest wykonany z rury G 1 ½ “ zakończony  jest gwintem 
zewnętrznym.

 4. Czopuch kotła o średnicy wewnętrznej 150 mm, jest umiejscowiony w tylnej części kotła i jest 
przedłużeniem płomienicy kotła. Kotły Q HIT 7,  HT BASIC 7, HT 7, Q HIT 11, HT BASIC 11, HT11 posiadają czopuch o 
średnicy wewnętrznej 105 mm. 

 5. Do napełniania lub spuszczania wody z kotła przeznaczony jest króciec G ¾” znajdujący się w tylnej, dolnej 
części kotła.
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Charakterystyka kotłów

Dobór kotła do instalacji

W celu prawidłowego doboru kotła należy uwzględnić obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła wskutek strat przez 
przenikanie, wentylację i CWU. W przypadku ogrzewania zespołu obiektów  straty wynikające z przesyłu ciepła.

Właściwy dobór wielkości kotła decyduje o jego ekonomice i sprawności. Podstawą doboru kotła jest bilans cieplny 
ogrzewanego obiektu sporządzony zgodnie z PN-B-03406:1994.

Paliwo

Paliwem podstawowym jest węgiel kamienny. 

Zastępczo w kotłach można spalać drewno opałowe oraz brykiet.

UWAGA!
 Kotły mogą pracować zarówno w otwartym jak i zamkniętym systemie grzewczym. Montaż kotła w 
układzie zamkniętym jest możliwy tylko i wyłącznie z zastosowaniem zabezpieczeń uniemożliwiających 
przegrzanie kotła. Zabezpieczanie kotła musi być wykonane zgodnie z normą PN-EN 12828.

Q HIT, HT BASIC, Q HIT PLUS, HT
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 1. Kocioł Q HIT oraz HT BASIC    
 - instrukcje obsługi wraz z kartami gwarancyjnymi, 
 - korpus kotła,
 - ruszt żeliwny sztabkowy,      
 - przedłużka kominowa,
 - skrobak, czyszczak.     
        

 2. Kocioł Q HIT PLUS oraz HT
 - instrukcje obsługi wraz z kartami gwarancyjnymi,
 - korpus kotła,
 - wentylator,
 - automatyka,
 - ruszt żeliwny sztabkowy,
 - przedłużka kominowa,
 - skrobak, czyszczak, 
 - STB.

 Kotły dostarczane są na platformie transportowej. Zaleca się aby w takim stanie opakowania kocioł 
przetransportować jak najbliżej miejsca montażu, co zminimalizuje możliwość uszkodzenia obudowy kotła. Wszystkie 
pozostałości opakowania należy usunąć tak, aby nie powodowały zagrożenia dla ludzi i zwierząt.
 W zakres dostawy mogą również wchodzić różnego rodzaju elementy sterujące lub inne regulatory w 
zależności od przeznaczenia urządzenia i od intencji użytkownika.

Umiejscowienie kotła

 Po dostarczeniu kotła na miejsce przeznaczenia należy sprawdzić kompletność dostawy, a elementy 
dostarczone osobno podłączyć zgodnie z instrukcją obsługi. 
 Kocioł powinien być zainstalowany w warunkach odpowiadających obowiązującym normom. Najmniejsza 
odległość od ścian w obrysie kotła powinna wynosić 200 mm. Kotły powyżej 25 kW - 300 mm. Minimalna odległość z  
przodu kotła od strony drzwiczek wynosi 1000 mm. Należy również zachować bezpieczną odległość od materiałów 
łatwopalnych, oraz instalacji elektrycznej i gazowej.
 Zalecane jest aby kocioł był postawiony na cokole wykonanym z materiałów niepalnych, którego szerokość w 
obrysie jest o 100 mm większa, a z przodu kotła o 300 mm. Wysokość cokołu powinna wynosić ok. 60 – 100 mm. 
 Absolutnie niedopuszczalne jest ustawienie kotła na mokrym lub wilgotnym podłożu lub w miejscu, w którym 
następuje napływ wód  gruntowych (np. wiosną podczas roztopów). 
 Kotłownia powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-87/B-024411 i posiadać wentylację 
grawitacyjną, należy bezwzględnie zapewnić dopływ świeżego powietrza w ilości odpowiadającej 
zapotrzebowaniu danego kotła. Pomieszczenie, w którym będzie ustawiony kocioł powinno posiadać dwa otwory 
wentylacyjne z których jeden (nawiewowy) powinien znajdować się 150 mm nad posadzką o powierzchni przekroju co 

2 2 najmniej 200 cm , natomiast drugi, wyciągowy o przekroju również nie mniejszym jak 200 cm umieszczone w górnej 
części kotłowni. Warunek ten jest niezbędny do prawidłowej eksploatacji kotła, oraz warunków bezpieczeństwa.

Zabrania się stosowania w pomieszczeniu kotłowni mechanicznej wentylacji wyciągowej. 
W szczególnych przypadkach oraz dla kotłów o większej mocy układ wentylacji powinien być zaprojektowany 
przez uprawnioną do tego osobę.  

Transport kotła

 Podnoszenie i opuszczanie kotła powinno odbywać się przy użyciu podnośników mechanicznych z 
wykorzystaniem do tego celu oprzyrządowań transportowych. Przy przewożeniu kotła należy zabezpieczyć go przed  
przechyłami i przewróceniem na platformie pojazdu, za pomocą pasów, klinów lub klocków drewnianych. Kocioł należy 
transportować w pozycji pionowej. Zmiana zalecanego sposobu transportu może spowodować uszkodzenia 
stalowego płaszcza izolacji kotła.

Kompletacja kotłów

Q HIT, HT BASIC, Q HIT PLUS, HT
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Kocioł Q HIT

Q HIT, HT BASIC, Q HIT PLUS, HT

 Q HIT - Podstawowe wymiary i dane techniczne
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7 2 - 7 20 - 70 18 85 23 1 1/2 105/150 148 20 37 48 101 97 76 28 23 45 22 19

11 3 - 11 30 - 110 18 85 26 1 1/2 105/150 160 30 37 53 101 97 76 28 23 45 27 19

15 5 - 15 50 - 150 20 85 42 1 1/2 150 238 45 47 53 129 124 100 32 32 52 27 22.5

20 6 - 20 60 - 200 20 85 47 1 1/2 150 255 55 47 58 129 124 100 32 32 52 32 22.5

25 8 - 25 80 - 250 22 85 52 1 1/2 150 275 60 47 63 129 124 100 32 32 52 37 22.5

30 9 - 30 90 - 300 22 85 57 1 1/2 150 292 70 47 68 129 124 100 32 32 52 42 22.5

35 11 - 35 110 - 350 24 85 62 1 1/2 150 311 80 47 73 129 124 100 32 32 52 47 22.5
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Kocioł Q HIT

Drzwi kompletne z zawiasami - górne

Sznur ceramiczny

Mata izolacyjna

Blacha osłonowa maty izolacyjnej

Ceownik rusztu

Ruszt żeliwny

Rączka drzwi

Zamknięcie drzwi

Opis

Nakładka na drzwi

10

11

12

13

14

15

17

16

18

L.p.

Q HIT, HT BASIC, Q HIT PLUS, HT

L.p. Opis

1 Korpus kotła

2 Osłona boczna - prawa

3 Osłona boczna - lewa

4 Osłona tylna

5 Osłona górna

6 Osłona przednia - puszka górna

7 Osłona przednia - puszka dolna

8 Drzwi kompletne z zawiasami - dolne

9 Drzwi kompletne z zawiasami - środkowe
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Kocioł Q HIT PLUS

Q HIT, HT BASIC, Q HIT PLUS, HT

 Q HIT PLUS - Podstawowe wymiary i dane techniczne
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7 2 - 7 20 - 70 18 85 23 1 1/2 105/150 151 20 37 48 101 97 76 28 23 45 22 19

11 3 - 11 30 - 110 18 85 26 1 1/2 105/150 163 30 37 53 101 97 76 28 23 45 27 19

15 5 - 15 50 - 150 20 85 42 1 1/2 150 241 45 47 53 129 124 100 32 32 52 27 22.5

20 6 - 20 60 - 200 20 85 47 1 1/2 150 258 55 47 58 129 124 100 32 32 52 32 22.5

25 8 - 25 80 - 250 22 85 52 1 1/2 150 278 60 47 63 129 124 100 32 32 52 37 22.5

30 9 - 30 90 - 300 22 85 57 1 1/2 150 295 70 47 68 129 124 100 32 32 52 42 22.5

35 11 - 35 110 - 350 24 85 62 1 1/2 150 314 80 47 73 129 124 100 32 32 52 47 22.5
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Kocioł Q HIT PLUS

11

12

13

14

15

17

16

18

L.p.

19

20

Sznur ceramiczny

Mata izolacyjna

Blacha osłonowa maty izolacyjnej

Ceownik rusztu

Ruszt żeliwny

Rączka drzwi

Zamknięcie drzwi

Opis

Nakładka na drzwi

Automatyka kotła

Wentylator
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L.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Opis

Korpus kotła

Osłona boczna - prawa

Osłona boczna - lewa

Osłona tylna

Osłona górna

Osłona przednia - puszka górna

Osłona przednia - puszka dolna

Drzwi kompletne z zawiasami - dolne

Drzwi kompletne z zawiasami - środkowe

Drzwi kompletne z zawiasami - górne
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Kocioł HT BASIC

Q HIT, HT BASIC, Q HIT PLUS, HT

 HT BASIC - Podstawowe wymiary i dane techniczne
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kW kW m2 Pa oC L “ mm kg dm3 cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

7 2 - 7 20 - 70 18 85 23 1 1/2 105 155 20 37 48 111 97 76 28 23 45 22 19

11 3 - 11 30 - 110 18 85 26 1 1/2 105 167 30 37 53 111 97 76 28 23 45 27 19

15 5 - 15 50 - 150 20 85 42 1 1/2 150 248 45 47 53 138 124 100 32 32 52 27 23

20 6 - 20 60 - 200 20 85 47 1 1/2 150 264 55 47 58 138 124 100 32 32 52 32 23

25 8 - 25 80 - 250 22 85 52 1 1/2 150 284 60 47 63 138 124 100 32 32 52 37 23

30 9 - 30 90 - 300 22 85 57 1 1/2 150 302 70 47 68 138 124 100 32 32 52 42 23

35 11 - 35 110 - 350 24 85 62 1 1/2 150 320 80 47 73 138 124 100 32 32 52 47 23
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Kocioł HT BASIC
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Opis

1 Korpus kotła

2 Osłona boczna - prawa

3 Osłona boczna - lewa

4 Osłona tylna

5 Osłona górna

6 Osłona przednia - puszka dolna

7 Drzwi kompletne z zawiasami - dolne

9 Drzwi kompletne z zawiasami - górne

L.p.

8 Drzwi kompletne z zawiasami - środkowe

Sznur ceramiczny

Mata izolacyjna

Blacha osłonowa maty izolacyjnej

Ceownik rusztu

Ruszt żeliwny

Rączka drzwi

Zamknięcie drzwi

Opis

Nakładka na drzwi

10

11

12

13

14

16

15

17

L.p.
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Kocioł HT
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 HT - Podstawowe wymiary i dane techniczne
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kW kW m2 Pa oC L “ mm kg dm3 cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

7 2 - 7 20 - 70 18 85 23 1 1/2 105 158 20 37 48 111 97 76 28 23 45 22 19

11 4 - 11 40 - 110 18 85 26 1 1/2 105 171 30 37 53 111 97 76 28 23 45 27 19

15 5 - 15 50 - 150 20 85 42 1 1/2 150 252 45 47 53 138 124 100 32 32 52 27 23

20 6 - 20 60 - 200 20 85 47 1 1/2 150 268 55 47 58 138 124 100 32 32 52 32 23

25 8 - 25 80 - 250 22 85 52 1 1/2 150 288 60 47 63 138 124 100 32 32 52 37 23

30 9 - 30 30 - 300 22 85 57 1 1/2 150 305 70 47 68 138 124 100 32 32 52 42 23

35 11 - 35 110 - 350 24 85 62 1 1/2 150 324 80 47 73 138 124 100 32 32 52 47 23
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Kocioł HT

11

12

13

14

16

15

17

L.p.

18

19

Mata izolacyjna

Blacha osłonowa maty izolacyjnej

Ceownik rusztu

Ruszt żeliwny

Rączka drzwi

Zamknięcie drzwi

Opis

Nakładka na drzwi

Automatyka kotła

Wentylator

Q HIT, HT BASIC, Q HIT PLUS, HT

1 Korpus kotła

2 Osłona boczna - prawa

3 Osłona boczna - lewa

4 Osłona tylna

5 Osłona górna

6 Osłona przednia - puszka dolna

7 Drzwi kompletne z zawiasami - dolne

8 Drzwi kompletne z zawiasami - środkowe

10 Sznur ceramiczny

9 Drzwi kompletne z zawiasami - górne

OpisL.p.



Heiztechnik
Dokumentacja techniczna16

16

 Automatyka oraz wszystkie urządzenia elektryczne kotłowni powinny być podłączone do sprawnej instalacji 
elektrycznej, wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kocioł należy podłączyć przewodem z wtyczką do 
gniazda wyposażonego w bolec zerujący. Gniazdo powinno być bezpośrednio w zasięgu ręki na wypadek 
konieczności błyskawicznego odłączenia kotła.
 Podłączenie kotła do instalacji poprzez przedłużacze, instalacje tymczasowe i prowizorki jest 
zagrożeniem bezpieczeństwa oraz powoduje uszkodzenia i niszczenie urządzenia, dlatego jest powodem 
pozbawienia prawa do naprawy gwarancyjnej. Automatykę kotła należy podłączyć zgodnie z instrukcją obsługi 
automatyki dostarczonej wraz z urządzeniem. 

Podłączenie do sieci prądu elektrycznego

Podłączenie kotła do komina

 Kotły w systemie centralnego ogrzewania muszą być podłączone do samodzielnego przewodu kominowego. 
Przyłączenie do przewodu kominowego musi być zgodne z obowiązującymi przepisami, wykonane przez uprawnioną 
firmę.
 Istotny wpływ na pracę kotła lub zespołu kotłów ma właściwa wysokość i przekrój przewodu kominowego 
dobranego odpowiednio do mocy kotła. Gwarantuje to bezpieczną eksploatację i wysoką sprawność kotła. 
Niewłaściwe wymiary przewodu kominowego mogą być przyczyną zaburzeń w pracy kotła. Dla prawidłowej pracy kotła 
zaleca się montaż regulatora ciągu kominowego.
 Wymagany ciąg kominowy zależny od średnicy komina podano w tabeli dla każdej wielkości kotła.
 Przewód kominowy powinien być zamontowany z niewielkim spadkiem w kierunku kotła.
 Rura powinna być osadzona pewnie i szczelnie, aby nie doszło do niekontrolowanego wypływu spalin. 
Czopuch nie powinien być dłuższy niż 1,5 m. Zalecane jest izolowanie czopucha.
 W przypadku komina stalowego, nieizolowanego, jego powierzchnia przekroju powinna być powiększona o 
20%. Komin powinien być wyprowadzony min. 60 cm ponad najwyższą krawędź dachu. Przewód kominowy powinien 
być wolny od innych podłączeń. Ściany przewodu kominowego powinny być gładkie, szczelne oraz bez przewężeń i 
załamań. Izolacja termiczna układu odprowadzenia spalin poprawia ciąg kominowy. Nowy komin ceramiczny powinien 
być osuszony przed rozpaleniem kotła.

 Wszystkie części kanałów spalinowych muszą być wykonane z materiałów niepalnych.

UWAGA!
Producent kotła nie bierze odpowiedzialności za dobór i prawidłowe działanie komina, dlatego w celu 
sprawdzenia stanu technicznego i parametrów komina w każdym przypadku należy wezwać kominiarza celem 
dokonania ekspertyzy kominiarskiej.

 Ze względów bezpieczeństwa zaleca się zamontowanie w kotłowni czujnika dymu i czadu.

Podłączenie kotła do instalacji centralnego ogrzewania

Montaż kotła w układzie otwartym 

 Wykonana instalacja centralnego ogrzewania musi spełniać wszystkie wymagania normy PN-91/B-02413 
dotyczących zabezpieczenia urządzeń grzewczych systemu otwartego oraz naczyń wzbiorczych. 

 Kotły przystosowane są do pracy przy ciśnieniu roboczym do 2 barów.

 Maksymalna dopuszczalna wysokość słupa wody nie może przekroczyć 20 m.

Q HIT, HT BASIC, Q HIT PLUS, HT
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 Kocioł powinna montować osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje w zakresie instalacji CO. Kocioł 
można montować tylko w pomieszczeniu o warunkach odpowiadających przepisom kotłowni. 

 Króćce zasilania i powrotu zaopatrzone są w gwint zewnętrzny G 1 1/2“. Zasilanie instalacji grzewczej  należy 
podłączyć do króćca znajdującego się w górnej części korpusu kotła. Powrót wody z instalacji należy podłączyć do 
króćca znajdującego się w tylnej, dolnej części korpusu kotła. Do króćca, G 3/4“ w tylnej części korpusu kotła należy 
zamontować zawór umożliwiający spuszczenie wody z kotła. Kocioł należy podłączyć do instalacji przy pomocy 
elementów montażowych, w sposób rozłączny.

Należy wykonać następujące czynności:
 Podłączyć króciec zasilania kotła z instalacją CO  w miejscu do tego przeznaczonym.
 Podłączyć króciec powrotu kotła z instalacją CO  w miejscu do tego przeznaczonym.
 Podłączyć rury układu bezpieczeństwa zgodnie z PN-91/B-02413.
 Napełnić instalację CO wodą, aż do momentu uzyskania ciągłego przelewu z rury sygnalizacyjnej.
 Podłączyć urządzenie sterujące i sprawdzić prawidłowe wykonanie instalacji elektrycznej.

Warunkiem uzyskania 50 miesięcznej gwarancji na szczelność korpusu kotła jest zabezpieczenie powrotu przed 
owpłynięciem czynnika grzewczego o temperaturze niższej niż 55 C oraz wykonanie odpłatnego przeglądu kotła 

między drugim a trzecim rokiem eksploatacji.
Warunkiem uzyskania 36 miesięcznej gwarancji na szczelność korpusu jest zabezpieczenie powrotu przed 

owpłynięciem czynnika o temperaturze niższej niż 45 C.

Najważniejsze wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających to:
 Naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemności zgodnie z  PN-91/B-02413
  Rura bezpieczeństwa o średnicy uzależnionej od mocy cieplnej kotła
  Rura wzbiorcza, sygnalizacyjna, przelewowa i odpowietrzająca, a także cyrkulacyjna, pozwalająca na 

zachowanie odpowiedniej temperatury w naczyniu. Na rurach bezpieczeństwa niedopuszczalne jest stosowanie 
zaworów i zasuw. Rura ta powinna być na całej długości wolna od przewężeń i ostrych załamań. W przypadku 
niemożności poprowadzenia rur bezpieczeństwa w jak najkrótszy i najprostszy sposób do naczynia, sposób ich 
prowadzenia jak również średnica powinny być zgodne z PN-91/B-02413.

 W przypadku montażu do istniejącej instalacji CO należy sprawdzić jej stan techniczny.

7 35 25 27,2 25 27,2

dood Średnica wewnętrznaŚrednica nominalna Średnica nominalna Średnica wewnętrzna

Moc cieplna kotła

[kW]

Rura bezpieczeństwa
[mm]

Rura wzbiorcza
[mm]

Wielkości rur zabezpieczających kocioł w układzie otwartym wg PN-91/B-02413

Montaż kotła w układzie zamkniętym

 Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia12.03.2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 56 poz.461 z 2009 a w 
szczególności § 133 ust.7 zezwala się na zastosowanie układów zamkniętych z naczyniami przeponowymi do 
zabezpieczenia kotłów wodnych niskotemperaturowych na paliwa stałe o mocy cieplnej do 300 kW.

 Zgodnie z rozporządzeniem MG,PiPS z dn 09.07.2003 Dz. U. nr 135 poz.1269 kotły tego typu podlegają formie 
uproszczonego lub ograniczonego dozoru technicznego. Kotły o mocy większej niż 70 kW przed przystąpieniem do 
eksploatacji użytkownik zobowiązany jest pisemnie zgłosić do właściwej jednostki dozoru technicznego w celu 
uzyskania decyzji dopuszczającej urządzenie do eksploatacji.

 Kotły przystosowane są do zabezpieczenia w układach zamkniętych z naczyniami przeponowymi. Kocioł 
należy wyposażyć w urządzenie do odbioru nadmiaru ciepła w przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy lub 
awarii oraz bezwzględnie zamontować zawór bezpieczeństwa. Eksploatacja kotła bez zaworu bezpieczeństwa lub 
z niewłaściwym i niesprawnym zaworem bezpieczeństwa jest niedozwolona, gdyż grozi awarią i stanowi zagrożenie 
dla życia i zdrowia ludzi. Należy ściśle przestrzegać wymagań podanych w instrukcji montażu i obsługi zaworu 
bezpieczeństwa.
 Warunkiem prawidłowego działania układu schładzającego jest zapewnienie wymaganego przepływu wody 
chłodzącej przez wymiennik z sieci wodociągowej, dlatego należy sprawdzić czy ciśnienie wody zapewni taki 
przepływ.

Q HIT, HT BASIC, Q HIT PLUS, HT
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Wężownice schładzające 3/4” 

7 0,072

11

15

20

0,180

0,108

0,252

0,02

0,03

0,05

0,07

25 0,3240,09

30 0,3960,11

kg/s
3m /hkW

35 0,4680,13

 Zapewnienie bezpiecznego i prawidłowego działania wymaga podłączenia do pewnego ujęcia wody 
chłodzącej. Podłączenie do ujęcia wody z hydroforu jest ZABRONIONE.
Czujnik zaworu termostatycznego należy umieścić w króćcu na kotle, natomiast zawór termostatyczny należy 
zamontować na dopływie wody chłodzącej. Na rurociągach łączących wymiennik z dopływem i odpływem wody 
chłodzącej zabrania się instalować zaworów zaporowych oraz innych urządzeń i osprzętu.

 Dla kotłów instalowanych w układach zamkniętych należy zastosować wymagania norm PN-EN 12828, PN-
EN 303-5 oraz obowiązujących wymagań.
 Kotły przystosowane są do pracy przy ciśnieniu roboczym do 2 barów.
 Kocioł musi być zainstalowany zgodnie z w/w wymaganiami i obowiązującymi przepisami przez uprawnioną 
do tego firmę instalacyjną. Rozruch kotłowni musi być przeprowadzony przez uprawnioną firmę instalacyjną.
 Jakakolwiek ingerencja i manipulacja w układ zabezpieczenia i sterowania pracą kotła lub podłączenie 
dodatkowych nie ujętych niniejszą instrukcją urządzeń sterujących grozi niebezpieczeństwem i utratą gwarancji. 
Naprawy i remont kotła może przeprowadzić tylko przeszkolona przez producenta firma instalacyjno-serwisowa.

Q HIT, HT BASIC, Q HIT PLUS, HT
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Przykładowe schematy obrazujące możliwości automatyk

Regulator HT-tronic 200
+ zawór mieszający trójdrogowy z nastawą ręczną

Sterowanie

HT-Tronic® 200 / 220                     

Powyższe schematy prezentują możliwości wykorzystania automatyk montowanych na kotłach. 
Powyższe schematy nie są projektem instalacji.

oC

MODUŁ ZAWORU MODUŁ ZAWORU

MODUŁ INT.

Sterowanie

HT - Tronic® 201                                      

Moduły rozszerzające automatykę 

Moduł zaworu             

Moduł internetowy   

oC

Regulator HT-tronic 201 z dodatkowymi modułami

+ zawór mieszający trójdrogowy z nastawą ręczną



Obsługa kotła

Spalanie węgla i drewna w kotle Q HIT oraz HT BASIC

 Proszę otworzyć drzwi załadunkowe. Na ruszt należy, odpowiednio do zapotrzebowania, wsypać (ułożyć) 
zadaną ilość paliwa (maksymalnie do najwyższego otworu w tylnym kanale napowietrzającym znajdującym się na 
tylniej ścianie paleniska), na załadowane paliwo należy ułożyć papier i rozdrobnione drewno. Zapalić (od góry) 
przygotowany wsad. Po rozpaleniu się rozpałki należy szczelnie zamknąć drzwi załadunkowe. Sterowanie procesem 
spalania odbywa się poprzez otwieranie i zamykanie przepustnicy powietrza. Czynność tą wykonuje miarkownik ciągu, 
który musi być prawidłowo wyregulowany. Stopień otwarcia przepustnicy uzależniony jest od temperatury na kotle. 
Osiągnięcie zadanej temperatury ma powodować całkowite zamknięcie przepustnicy powietrza.
Otwarcie przepustnicy drzwiczek dolnych powoduje wzrost wydajności cieplnej kotła.
Po całkowitym wypaleniu paliwa, należy oczyścić palenisko i komorę popielnika.

Spalanie węgla i drewna w kotle Q HIT PLUS oraz HT

 Proszę otworzyć drzwi załadunkowe. Na ruszt należy, odpowiednio do zapotrzebowania, wsypać (ułożyć) 
zadaną ilość paliwa (maksymalnie do najwyższego otworu w tylnym kanale napowietrzającym znajdującym się na 
tylniej ścianie paleniska), na to należy ułożyć papier i rozdrobnione drewno. Zapalić przygotowany wsad. Po rozpaleniu 
się rozpałki należy szczelnie zamknąć drzwi załadunkowe i włączyć regulator (nacisnąć START). W przypadku 
wyposażenia kotła w automatykę HT-tronic 200/201 lub HT-tronic 220/221 istnieje możliwość posługiwania się 
programem rozpalania. Regulacji procesu spalania dokonujemy poprzez ustawienie odpowiednich parametrów  w 
automatyce sterującej.
 Ponowne zasypanie paliwem może nastąpić po całkowitym wypaleniu wsadu i oczyszczeniu paleniska i 
komory popielnika. Załadunek paliwa oraz rozpalenie kotła wykonujemy ponownie.

OSTRZEŻENIE:
 Temperatura wody grzewczej w kotle podczas eksploatacji powinna wynosić 65-70 °C. W przypadku pracy 
przy znacznym obniżeniu temperatury w kotle zacznie wydzielać się smoła, a poniżej temperatury 55 °C tworzy się 
kondensat w komorze spalania. Eksploatacja kotła z temperaturą wody grzewczej poniżej 60°C obniża trwałość kotła, 
a osady sadzy i smoły powodują znacznie większe zużycie paliwa dochodzące do 30%.
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Uruchomienie kotła

 Kocioł może obsługiwać tylko osoba dorosła, zaznajomiona z funkcją kotła i jego obsługą. Osoba obsługująca 
kocioł musi kierować się instrukcją obsługi, nastawiać zadaną temperaturę wody grzewczej, zatrzymywać czynność 
kotła i kontrolować jego pracę. Instalator, serwis akredytowany lub serwis fabryczny po zamontowaniu kotła i włączeniu 
go do eksploatacji musi dokonać przeszkolenia osób w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia. Użytkownik ma 
obowiązek zapoznania się z instrukcją obsługi kotła, automatyki oraz wentylatora. Obecność dzieci w pobliżu kotła 
podczas jego pracy jest niedozwolona. Ingerencja w pracę kotła, która mogłaby zagrozić zdrowiu lub życiu obsługi lub 
innych osób jest surowo wzbroniona. 
 Uruchomienie kotła może przeprowadzić instalator bądź odpłatnie pracownik autoryzowanej firmy serwisowej 
lub serwis fabryczny. 

 W przypadku problemów z kotłem należy kontaktować się z serwisem technicznym:
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 17:00

+48 664 784 500
+48 664 784 600
+48 664 784 700

Czynności konieczne do wykonania przed pierwszym uruchomieniem:
 Zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi kotła.
 Sprawdzić czy instalacja grzewcza oraz urządzenia są zainstalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 Sprawdzić czy system grzewczy razem z kotłem jest szczelny oraz napełniony i odpowietrzony.
 Sprawdzić ciąg kominowy.
 Zapoznać się z instrukcją obsługi automatyki.
 Wprowadzić do automatyki nastawy pracy kotła zgodnie z sugerowanymi nastawami umieszczonymi w tabeli (str 19)
 Ustawić na automatyce parametry sterowania urządzeniami kotłowni (zawory, termostaty, pompy cwu i inne w 

zależności od typu automatyki i wyposażenia).
 Zapoznać użytkownika z bezpieczną i ekonomiczną eksploatacją kotła.
 Zapisać datę pierwszego uruchomienia do karty gwarancyjnej.
 Wypełnić “Protokół uruchomienia kotłowni” i odesłać jeden egzemplarz do firmy Heiztechnik w celu uzyskania 

wydłużonej gwarancji.



 W celu uniknięcia gromadzenia się nadmiernej ilości kondensatu ze spalin a tym samym przedłużenia 
0żywotności kotła zaleca się utrzymywanie temperatury w kotle nie mniejszej niż 65 C. Kocioł musi być wyposażony w 

0system zabezpieczający temperaturę powrotu na poziomie 55 C. Zaleca się zastosowanie np.: pompy kotła lub zaworu 
mieszającego termostatycznego z zabezpieczeniem powrotu. Jako medium cieplne zaleca się stosowanie czystej, 
miękkiej wody, najlepiej destylowanej,  uzdatnionej lub przegotowanej.

0 Kocioł powinien być eksploatowany przy różnicy temperatur zasilania i powrotu w zakresie 10-20 C. oraz 
otemperaturze powrotu nie mniejszej niż 55 C.

 Korozja niskotemperaturowa

 o Podczas eksploatacji kotła przy temperaturze czynnika grzewczego poniżej 55 C para wodna zawarta w 
spalinach wykrapla się na ściankach kotła i w powiązaniu ze związkami chemicznymi zawartymi w produktach spalania 
tworzy substancje żrące.

 Dłuższe użytkowanie w niższych temperaturach może spowodować korozję, a co za tym idzie skrócenie 
ożywotności kotła. Nie  zaleca  się  eksploatacji  kotła przy temperaturze zadanej poniżej 65 C. 

Automatyki kotłów Q HIT PLUS oraz HT umożliwiają zabezpieczenie temperatury powrotu poprzez sterowanie 
pompą kotła.

 Schemat podłączenia zabezpieczenia temperaturowego - warunek uzyskania 50 miesięcznej 
gwarancji na szczelność korpusu.

Ochrona temperaturowa

Temperatura kotła:
o

minimalna 65 C.
Temperatura kotła:

o
minimalna 65 C.

Temperatura powrotu:
ominimalna 55 C.

Temperatura powrotu:
ominimalna 55 C.
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Nastawy te są tylko są tylko sugerowanymi nastawami przez producenta. Nastawy te mogą odbiegać od tych jakie powinny 
być zadane. Różnice mogą wynika z charakterystyki i izolacji budynku, ciągu kominowego oraz jakości paliwa.

Nastawy sugerowane dla kotłów Q HIT PLUS / HT

Ustawienia fabryczne

Sterownik HT-tronic 200, 220 / 201, 221

J. m.7 kW 11 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 - 35 kW

Węgiel Drewno Węgiel Drewno Węgiel Miał Drewno Węgiel Miał Drewno Węgiel Miał Drewno Węgiel Miał Drewno

Nastawa CO 65 70 65 70 65 65 70 65 65 70 65 65 70 65 65 70 oC

Czas przedmuchu 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 s

Czas pomiędzy przedmuchami 5,5 3,0 5,5 3,0 5,5 3,0 3,0 5,5 3,0 3,0 5,5 3,0 3,0 5,5 3,0 3,0 min

Obroty minimalne 8% 8% 8% 8% 8% 16% 8% 8% 16% 8% 8% 16% 8% 8% 16% 8% -

Obroty maksymalne 16% 16% 24% 16% 32% 40% 24% 32% 48% 24% 40% 56% 32% 56% 64% 40% -

Temp. załączenia pompy obiegowej 45 50 45 50 45 45 50 45 45 50 45 45 50 45 45 50 oC

Bieg przedmuchu 8% 8% 8% 8% 8% 16% 8% 8% 16% 8% 8% 16% 8% 8% 16% 8% -

Temp. wyłączenia dmuchawy 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 oC

Nastawy sugerowane dla kotłów z ręcznym załadunkiem paliwa

POMPA 
KOTŁA



Konserwacja kotła

 Okresowo należy czyścić wentylator i sterownik kotła nie dopuszczając do gromadzenia się nadmiernych 
osadów.

 Po zakończonym sezonie grzewczym należy dokładnie oczyścić: palenisko, ruszt, kanały spalinowe, drzwi, 
czopuch oraz dokonać przeglądu i konserwacji wentylatora i sterownika wg DTR tych urządzeń. Nie należy spuszczać 
wody z kotła. W okresie letnim należy zamknąć wszystkie drzwi kotła, przysłonę na dmuchawie oraz otworzyć 
wyczystkę komina, aby nie występowało wykraplanie się wody na zimnych ściankach kotła.

 Zaleca się aby raz na 14 dni przeprowadzić kontrolę stanu wody grzewczej w kotle i w całym systemie 
grzewczym. Przy niedostatecznym stanie wody w systemie grzewczym należy ją uzupełnić. Po ukończeniu okresu 
grzewczego kocioł należy dokładnie wyczyścić, a uszkodzone części wymienić. Jeżeli dojdzie do odgniecenia sznura 
uszczelniającego i sznur przestanie pełnić swoją funkcję, możemy dokonać regulacji na zamknięciu i zawiasie. W 
przypadku gdy regulacja jest nieskuteczna należy wyjąć sznur z rowka drzwiczek i obrócić go o 90° i powtórnie włożyć 
do rowka drzwiczek. Jest to tylko tymczasowe rozwiązanie, dlatego musimy liczyć się z wymianą sznura 
uszczelniającego.

 Minimalnie dwa razy w roku należy zdemontować wentylator i wyczyścić łopatki wirnika  (w kotłach serii 
HT, aby uzyskać dostęp do wentylatora należy zdemontować górną osłonę). Po każdym sezonie grzewczym należy 
dokonać gruntownego czyszczenia kotła. Ilość sadzy i popiołu lotnego zależy od jakości paliwa z jakiego korzystamy i 
warunków eksploatacyjnych. Jeżeli moc kotła jest większa niż potrzebna, lub kocioł jest eksploatowany przy zbyt 
niskich temperaturach, dochodzi do większego osadzania się sadzy i popiołu lotnego.

 Wymiana sznura uszczelniającego w drzwiczkach
 Należy wyjąć stary sznur uszczelniający z rowka drzwiczek za pomocą śrubokręta i wyczyścić rowek, w który 
sznur był wsunięty. W wyczyszczony rowek należy wsunąć nowy sznur uszczelniający. Początek sznura należy 
wsunąć do rowka w drzwiczkach w części poziomej. Ręką lub łagodnym poklepaniem małym młotkiem wciśniemy 
sznur do rowka na obwodzie drzwiczek. Następnie przymkniemy drzwiczki i pchnięciem staramy się dopchnąć sznur 
do rowka tak, aby można była zamknąć drzwi. 

 Usuwanie popiołu
 Popiół usuwany jest w zależności od stosowanego paliwa z różną częstotliwością, ale na tyle często, aby jego 
nadmiar nie przesłonił dopływu świeżego powietrza do spalania. Popiół należy usuwać każdorazowo przed ponownym 
rozpaleniem. Brak usuwania popiołu skutkuje wyginaniem lub uszkodzeniem rusztu, kątowników 
podtrzymujących ruszt oraz ceownika rusztu (brak chłodzenia).
 Usuwanie popiołu należy przeprowadzić w następujący sposób:

 wyłączyć wentylator i odczekać chwilę,
 otworzyć drzwi popielnicowe,
 przegarnąć pogrzebaczem pozostałości po paleniu znajdujące się nad rusztem,
 wygarnąć za pomocą pogrzebacza zawartość popielnika.

 Czyszczenie kotła
 Dla prawidłowej pracy kotła jest wymagane, aby na wewnętrznych ściankach kotła nie występował popiół, 
sadza lub smoła. Okresowo należy dokonać czyszczenia kotła załączonym do niego skrobakiem i szczotką 
czyszczącą. Każdorazowo przed rozpaleniem należy wnętrze kotła oczyścić z osadów.

 Dla prawidłowego napowietrzenia procesu spalania należy okresowo sprawdzać drożność kanału powietrza 
wtórnego. Niedrożne otwory w dyszy napowietrzającej należy udrożnić. 

Warunki bezpieczeństwa p.poż

 Kocioł wykonany jest z materiałów niepalnych potwierdzonych odpowiednimi atestami.
 Bezwzględnie zabrania się eksploatacji kotła z otwartymi drzwiczkami.
  W bezpośredniej bliskości kotła nie magazynować paliwa i materiałów palnych – zachować bezpieczne 

odległości min.-1.5m. W razie konieczności należy wykonać wygrodzenia lub osłony z materiałów niepalnych.
  Kotłownia musi być wyposażona w gaśnicę oraz łatwy dostęp do ujęcia wody.
  Co 2-3 miesiące należy zlecić kominiarzowi czyszczenie przewodu kominowego w celu usunięcia sadzy i 

wyeliminowanie zagrożenia zapalenia.
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Ochrona środowiska

 Kocioł został wykonany z materiałów neutralnych dla środowiska. Po wyeksploatowaniu i zużyciu kotła należy 
dokonać demontażu i kasacji. Demontaż poszczególnych elementów kotła z uwagi na prostotę jego konstrukcji, nie 
wymaga specjalnego opisu. Zużyte części metalowe należy złomować. Pozostałe części składować zgodnie z 
wymaganiami w tym zakresie, a następnie przekazać do punktów zajmujących się utylizacją. 

Uwagi końcowe

 Instalację kotła może wykonać tylko osoba z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do montażu kotła. 
Podłączenie kotła do instalacji CO oraz kominowej, elektrycznej musi być zgodne z DTR oraz obowiązującymi 
przepisami.

 W interesie użytkownika, a przede wszystkim bezpieczeństwa jest zlecenie montażu oraz wykonanie instalacji 
w firmie instalacyjnej, która wykona czynności zgodnie z prawem budowlanym, a także udzieli gwarancji na prawidłową 
i dobrą jakość wykonanych prac. Powinno to być potwierdzone pieczęcią i podpisem na ostatniej stronie niniejszej 
instrukcji.
 
 Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową pracę kotła spowodowaną wadliwą i niezgodną z 
wymaganiami instalację: CO, wentylacyjną, spalinową, elektryczną oraz dobór kotła i stan techniczny komina.

 Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz przeglądy okresowe może dokonywać tylko serwis producenta 
lub wyspecjalizowana firma instalatorska albo serwisowa.

Ryzyko szczątkowe

 Przy ocenie i przedstawieniu ryzyka szczątkowego kocioł traktuje się jako urządzenie, które do momentu 
uruchomienia produkcji zaprojektowano i wykonano według obecnego stanu techniki  zgodnie z uznaną praktyką 
inżynierską.

 Ryzyko szczątkowe nie jest związane z konstrukcją lub wadliwym wykonaniem kotła lecz wynika z błędnego 
lub niewłaściwego zachowania się obsługującego kocioł i istnieje w przypadku niedostosowania się do 
wyszczególnionych zaleceń i warunków bezpiecznej eksploatacji kotłów.

Warunki bezpiecznej eksploatacji kotłów

 Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa eksploatacji kotłów jest wykonanie instalacji zgodnie z PN-91/B-
02413 (układ otwarty) lub PN-EN 12828 (układ zamknięty).

 Kocioł może obsługiwać tylko osoba dorosła.

 Zabrania się używania kotła do innych celów niż opisane w DTR oraz eksploatacji przy niskim poziomie wody w 
instalacji.

 W czasie eksploatacji zabrania się wkładania rąk w niebezpieczne i zabronione miejsca przede wszystkim 
palenisko, popielnik itp.

 Zakazuje się eksploatacji kotła przy otwartych drzwiczkach. W sytuacjach koniecznych przy otwieraniu 
drzwiczek nie stawać na wprost otworu lecz z boku i zachowaniu szczególnych środków ostrożności.
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 Nie należy zbliżać się z otwartym ogniem do uchylonych drzwiczek paleniskowych w czasie postoju 
wentylatora lub tuż po jego włączeniu się, gdyż nie spalony gaz może grozić wybuchem.

 Utrzymywać porządek w kotłowni, gdzie nie powinny znajdować się żadne przedmioty nie związane z obsługą 
kotłów.

 Przy obsłudze kotła w zakresie czyszczenia i konserwacji używać oświetlenia o napięciu nie większym niż 24V.

 Dbać o dobry stan techniczny kotła i związanej z nim instalacji CO, a w szczególności o szczelność drzwiczek.

 Wszelkie usterki kotła niezwłocznie usuwać. Po przeprowadzonych naprawach elektrycznych sprawdzić 
skuteczność zerowania gniazd i urządzeń elektrycznych zamontowanych na kotle.

 W okresie zimowym nie stosować przerw w ogrzewaniu, które mogłyby spowodować zamarznięcie wody w 
instalacji lub jej części, co jest szczególnie groźne, gdyż rozpalanie w kotle przy niedrożnej instalacji CO, może 
prowadzić do bardzo poważnych zniszczeń.

 Napełnianie instalacji i jej rozruch w okresie zimowym musi być prowadzone ostrożnie. Napełnianie instalacji w 
tym okresie musi być dokonywane wodą gorącą, tak aby nie doprowadzić do zamarznięcia wody w instalacji w czasie 
napełniania.
 
 Przy jakimkolwiek podejrzeniu możliwości zamarznięcia wody w instalacji CO, a w szczególności układzie 
bezpieczeństwa kotła, należy sprawdzić drożność układu. W przypadku braku drożności, rozpalanie kotła jest 
zabronione.

 Niedopuszczalne jest rozpalanie w kotle przy użyciu środków łatwopalnych i wybuchowych w szczególności 
takich jak benzyna, nafta, oleje i rozpuszczalniki. W przypadku wystąpienia pożaru wezwać straż pożarną.

 Zakazuje się dokonywania samowolnie jakichkolwiek przeróbek i napraw instalacji elektrycznej. Obsługę 
instalacji elektrycznej może wykonać uprawniony elektryk.

 Zabrania się zalewania paleniska wodą.
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Gwarancja

 Producent udziela gwarancji na kocioł zamontowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją 
montażu.
 Informujemy odbiorców, iż wprowadzenie do eksploatacji i serwis wszystkich kotłów firmy HEIZTECHNIK 
powinien przeprowadzać instalator z odpowiednimi kwalifikacjami  lub autoryzowana firma. W przypadku montażu 
niezgodnego z niniejszą instrukcją gwarancja nie zostanie przyznana jak również nie będzie akceptowana żadna 
reklamacja gwarancyjna.

 Producent zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia  wszystkich zmian w ramach usprawnienia 
technicznego produktu. 
 Każda reklamacja musi być zgłoszona natychmiast po stwierdzeniu usterki. 
 Zgłoszenie reklamacyjne należy składać w formie pisemnej: e-mailem - serwis@heiztechnik.pl, faxem - 
+48 58 588 08 21, listownie, osobiście w siedzibie firmy, u sprzedawcy lub poprzez formularz zamieszczony na stronie 
www.heiztechnik.pl (dostępny dla zalogowanych użytkowników). 

 PRODUCENT
  
 P.P. Heiztechnik Sp. z o.o. Sp. k.
 ul.Drogowców 7
 83-250 Skarszewy

 fax +48 58 588 08 21
 tel. +48 58 560 85 57
 email: biuro@heiztechnik.pl

 Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

SERWIS TECHNICZNY PRODUCENTA

P.P. Heiztechnik Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Drogowców 7
83-250 Skarszewy

fax +48 58 588 08 21
tel. +48 58 560 85 57
 +48 664 784 500 
 +48 664 784 600 
 +48 664 784 700

email:  serwis@heiztechnik.pl 

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 17:00
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Rodzaj usterki Możliwa przyczyna problemu Zalecenia

Ciągła praca urządzeń (wentylator lub 
pompy) pomimo braku sygnalizacji na 
pulpicie sterownika Uszkodzenie obwodów sterownika Skontaktować się z serwisem technicznym

Regulator nie włącza się

Uszkodzony bezpiecznik, uszkodzony warystor Sprawdzić bezpieczniki

Niepodłączony lub słabo wciśnięty kabel łączący
pulpit sterownika z modułem wykonawczym

Sprawdzić połączenie pulpitu sterownika z 
modułem

Uszkodzony bądź niedokręcony czujnik
Sprawdzić czy czujnik nie jest uszkodzony, 
dokręcić styki

Błędne wskazania temperatury 

Dymienie przez drzwiczki

Zabrudzony kocioł (wymiennik) Wyczyścić kocioł

Niedrożny komin, zbyt słaby ciąg kominowy Sprawdzić komin

Niesprawny kanał napowietrzający kotłownię Sprawdzić kanał napowietrzający kotłownię

Zużyty sznur uszczelniający Wymienić sznur

Zbyt niskie obroty dmuchawy Podnieść obroty dmuchawy

Głośna praca wentylatora Zabrudzony wentylator Wyczyścić łopatki wirnika wentylatora

Buczący wentylator

Uszkodzony kondensator Wymienić kondensator

Pojawienie się wody na ściankach kotła

Zbyt niska temperatura na kotle Podnieść temperaturę na kotle

Nieszczelność płaszcza Skontaktować się z serwisem technicznym

Wilgotność paliwa Skontrolować wilgotność paliwa

Nieprawidłowe podłączenie urządzeń
Sprawdzić prawidłowość podłączenia 
urządzeń

Problemy i ich rozwiązywanie

Nie pracuje wentylator STB rozłączyło układ
Zresetować STB (montowany na rurze 
zasilającej instalację)

Mokry czujnik Sprawdzić czy czujnik nie mokry

Niewłaściwy sposób palenia
Zabrania się dokładania paliwa na rozpalone 
palenisko

Zabrudzony wentylator Wyczyścić łopatki wirnika wentylatora

Przepływ strumienia powietrza przez zimny 
kocioł

Uniemożliwić przepływ powietrza przez kocioł
w momencie, gdy jest wygaszony

Błędnie ustawiony typ dmuchawy w sterowniku Zweryfikować w MENU SERWIS parametr 
TYP DMUCHAWY

Wentylator nie moduluje obrotów

Niewłaściwy sposób palenia
Zabrania się dokładania paliwa na rozpalone 
palenisko

Pojawienie się smoły na ściankach kotła
Wilgotność paliwa Zweryfikować wilgotność paliwa

Brak napowietrzenia kotłowni Wykonać napowietrzenie kotłowni

Uszkodzenie czujnika: 
99 - przerwanie obwody; 0 - zwarcie obwodu

Wymienić czujnikWskazanie temperatury „0" lub „99"

Heiztechnik
Dokumentacja techniczna

26

26

Q HIT, HT BASIC, Q HIT PLUS, HT



Rodzaj usterki Możliwa przyczyna problemu Zalecenia

Kocioł nie osiąga zadanej temperatury

Niska jakość paliwa Zmienić paliwo

Zbyt duży ciąg kominowy Zamontować regulator ciągu kominowego

Zanieczyszczony wymiennik kotła Wyczyścić kocioł

Nieprawidłowo wykonana instalacja grzewcza Sprawdzić instalację CO

Nieprawidłowo dobrany kocioł do obiektu Wykonać audyt energetyczny budynku

Nieprawidłowo ustawione parametry spalnia Wyregulować proces spalania

 Producent “Przedsiębiorstwo Produkcyjne Heiztechnik Sp. z o.o. Sp. k.” udziela kupującemu i użytkownikowi 
gwarancji za zakupiony produkt.

 Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji, tylko wtedy, gdy wada powstała z przyczyn tkwiących w 
samym urządzeniu.

 Do producenta należy prawo wyboru, czy usunąć wadę czy dostarczyć urządzenie wolne od wad.
 Naprawa gwarancyjna jest bezpłatna.
 Gwarancją są objęte tylko urządzenia zamontowane zgodnie z instrukcją obsługi, warunkami gwarancji i 

obowiązującymi przepisami.
 Okres gwarancyjny wynosi 36 lub 50 miesięcy na korpus kotła (ale nie dłużej jak 42 lub 56 miesięcy od daty 

produkcji), 24 miesiące na elementy sterujące oraz układ nadmuchu (ale nie dłużej jak 30 miesięcy od daty 
produkcji).

 Warunkiem uzyskania 50 miesięcznej gwarancji na szczelność korpusu kotła jest montaż zabezpieczenia 
ochroniącego kocioł przed wpłynięciem z instalacji czynnika grzewczego o temperaturze niższej niż 55 C oraz 

wykonanie odpłatnego przeglądu kotła między drugim a trzecim rokiem eksploatacji.
 Warunkiem uzyskania 36 miesięcznej gwarancji na szczelność korpusu kotła jest montaż zabezpieczenia 

ochroniącego kocioł przed wpłynięciem z instalacji czynnika grzewczego o temperaturze niższej niż 45 C.
 Gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych - naturalnie zużywających się takich jak: ruszt żeliwny, rączki 

oraz zaczepy, śruby, uszczelki, sznury izolacyjne, maty izolacyjne drzwi wraz z blachami osłonowymi, czujniki 
oraz zabezpieczenia termiczne i napięciowe.

 Wydłużona gwarancja ważna jest tylko w przypadku potwierdzenia montażu urządzenia “Protokołem 
uruchomienia kotłowni”. W celu uruchomienia ochrony gwarancyjnej należy wysłać kompletnie wypełniony 
“Protokół uruchomienia kotłowni” na adres firmy Heiztechnik. Wpłynięcie dokumentu zostanie potwierdzone 
przez pracownika firmy Heiztechnik. Brak protokołu skutkuje skróceniem okresu gwarancyjnego na korpus 
kotła do 36 miesięcy (ale nie dłużej jak 42 miesiące od daty produkcji).

 Zgłoszenie reklamacyjne należy składać w formie pisemnej poprzez: e-mail - serwis@heiztechnik.pl, 
fax - +48 58 588 08 21, listownie, osobiście w siedzibie firmy, u sprzedawcy lub poprzez formularz 
zamieszczony na stronie www.heiztechnik.pl (dostępny dla zalogowanych użytkowników).

 Gwarancja wygasa w przypadku stwierdzenia przeróbek lub stosowania urządzenia  niezgodnie z 
przeznaczeniem.

 Gwarancja wygasa w przypadku stwierdzenia, że kocioł jest zamontowany w układzie zamkniętym 
(ciśnieniowym) bez obowiązujących zgodnie z prawem zabezpieczeń. 

 Gwarancja wygasa w przypadku montażu kotła niezgodnie z przepisami.
 Za uszkodzenia mechaniczne lub związane z czynnikami eksploatacyjnymi producent nie odpowiada.
 W sprawach nie przewidzianych zastosowane zostanie postępowanie wg Kodeksu Cywilnego.
 Wyżej wymienione warunki gwarancji dotyczą wyrobów firmy Heiztechnik zamontowanych i eksploatowanych 

na terenie Polski.
 W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu klient ponosi wszelkie koszty związane z przyjazdem 

serwisanta oraz za wykonanie ewentualnej usługi.

Warunki gwarancji
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Karta gwarancyjna, Uruchomienia, sprzedaż, przeglądy serwisowe

Nr fabryczny kotła:

................................................................  ..............................................................................................................

Typ kotła:

Data przekazania do sprzedaży:

................................................................

Pieczątka producenta:

Pieczątka punktu sprzedaży:

Pieczątka firmy instalacyjnej:

Data sprzedaży:

................................................................

Data montażu:

................................................................

Data przeglądu serwisu:

................................................................

Data przeglądu:

................................................................

Data przeglądu:

................................................................

Pieczątka autoryzowanego serwisu:

Uwagi autoryzowanego serwisu:

Pieczątka autoryzowanego serwisu:

Uwagi autoryzowanego serwisu:

Pieczątka autoryzowanego serwisu:

Uwagi autoryzowanego serwisu:
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