INSTYTUT ENERGETYKI
Instytut Badawczy

01-330 Warszawa, ul. Mory 8

e-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl
www.ien.com.pl
nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013

tel. 22 3451-200
fax 22 836 63 63
Regon: 000020586

NIP: 525-00-08-761

KRS: 0000088963

mCUE N

Przedsi¢biorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK Sp. z o.0. Sp. K.

LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW I URZADZEI’I GRZEWCZYCH
93-231 L.6dz, ul. Dostawcza 1

ZASWIADCZENIE ED/454/18
Kotly Q Max Eko GL

o nominalnej mocy cieplnej 80, 100, 120, 150, 200, 240, 300, 350, 400 i 480 kW
opalane weglem kamiennym sortymentu groszek; typu 32.1
produkowane przez:

83-250 Skarszewy, ul. Drogowcow 7

tel. (042) 64 00 821

Parametr Symbol | Jednostka Q Max Eko GL Wym? &!
ekoprojektu

Moc kottfa [kwW] 80 100 | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 | 350 | 400 | 480

Sezonowa

efektywnosé s [%6] 84 84 84 84 84 84 84 85 85 86

energetyczna

Wytworzone Py [kw] 80 100 | 120,4| 150 | 200 |258,7| 300 | 350 | 400 |493,5

ciepto uzytkowe P, [kW] 24 30 | 353 | 45 60 | 675 | 90 105 | 120 | 138,8

Sprawno$é Tn [%] 87 85 84 85 87 88 89 89 89 90

uzytkowa Ty [%) 86 87 88 88 87 87 88 88 88 89

Zuzycie energii lma [kwl | 0,26 | 0,3 |0,335| 0,36 | 0,47 | 0,55 | 0,6 | 0,38 | 0,4 | 0,43

elektrycznej na elmin [kW] 008 009 01 |012 0,16 (0,18 | 0,2 | 0,12 | 0,14 | 0,16

potrzeby wiasne Psg [kwW] 0,013(0,017| 0,02 | 0,025(0,031|0,035| 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,05

Emisje dotyczace Es py mg/m? 37 35 34 33 31 29 27 26 24 22 <40

sezonowe.go E; oGe mg/m? 11 11 12 11 9 7 8 8 9 10 <20

ogrzewania E, co mg/m® | 266 | 241 | 217 | 280 | 384 | 467 | 382 | 311 | 240 | 126 <500

pomieszczer dla

paliwa zalecanego | Es nox mg/m3® | 307 | 322 | 337 | 324 | 302 | 285 | 299 | 311 | 322 | 341 <350

Wspdtczynnik

Efektywnosci EEI - 84 84 84 84 84 84 84 85 85 86

Energetycznej

spelniaja wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189
Z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogo6w dotyczacych ekoprojektu dla kottow na paliwa stale.

* Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikéw badaf laboratoryjnych podanych w sprawozdaniach: 372/18-LG,
373/18-LG, 11/18-LG.
Wyniki kottéw nie badanych o mocach 80, 100, 150, 200, 300, 350, 400 kW interpolowano z wynik6w badan kotléw o

mocach 60, 120, 240 i 480 kW zawartych w sprawozdaniach:53/17-LG, 372/18-LG, 373/18-LG, 11/18-LG.
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