ZElom “JAkosc
ZASWIADCZENIE

Numer WE/ZK/2022/36K/4

Producent: Heiztechnik Sp. z 0.0.
Drogowcéw 7
83-250 Skarszewy
Wyradb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa

Oznaczenie typu: HT DasPell LUX 12
RED DasPell LUX 12

Paliwo: pellet drzewny
Metoda badania: PN-EN 303-5:2012
Parametr Symbol Jednostka Wartodé¢  Kryterium
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania
‘ X . Nson % 84,19 =
pomieszczen w trybie aktywnym
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogr?ewania,x e % | 79,08 : 5 75
pomieszczen | ! :
s <40
Emisia Pyt o | mg/m3, 18,83
Sezonowego Organiczne ZWIElei Gazowe Es, oac _mg/man 18,02 <20
ogrzewania Tlenek Wegla Egco  mg/m? 313,86 <500

omieszczen i
pomieszczen Tlenki Azotu  Esgnox =~ mg/m® 179,55 <200

Wytworzone przy znamionowej mocy cieplnej Pn kW 12,56 -
ciepto uzytkowe przy 30% znamionowej mocy cieplnej P, kw = 333 -
Sprawno$é przy znamionowej mocy cieplnej | Nn % 86,55 -
uzytkowa przy 30% znamionowej mocy cieplnej N, % 83,77 -
Zuzycie energii przy zﬁamionowej mocy cieplnej  elmax kW 0,042 -
elektrycznej na przy 30% znamionowej mocy cieplnej  elmin = kW 0,032 -
potrzeby wtasne w trybie czuwania  Psg kW 0,0049 -
Wspéiczynnik efektywnosci energetycznej kotta EEl - - 116,96 -

Klasa efektywnosci energetycznej - A+ -

*) zestawione powyiej emisje odniesione sg do spalin suchych zawierajacych 10% tlenu w stanie normalnym,
w temperaturze 273,15K i przy ci$nieniu 1013,25 mbar.

Poréwnanie wynikdw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2022/36K
w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami okreslonymi Rozporzadzeniem
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogdw dotyczacych ekoprojektu dla kottdw na paliwa state.
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ZE[ﬁm® " JAKOSCI

OD 1899 ROKU

ZASWIADCZENIE

Numer WE/ZK/2022/95K/4

Producent: Heiztechnik Sp. z 0.0.
Drogowcow 7
83-250 Skarszewy
Wyréb: Kociof grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa

Oznaczenie typu: HT DasPell LUX 15
RED DasPell LUX 15

Paliwo: pellet drzewny
Metoda badania: PN-EN 303-5:2012
Parametr Symbol Jednostka Warto$¢  Kryterium
Sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewania
: 2 . Nson % 84,36 -
pomieszczen w trybie aktywnym ‘
s Y ia | | |
ezonowa efektywnosé energetyczna ogr'zewam:j\ o | % 7945 > 75
pomieszczen i ; _
P E 3 17,40 <40
Emisja i =] Lo !
sezonowego Organiczne Zwigzki Gazowe  Es 06 | mg/m3, 16,79 <20
ogrzewania Tlenek Wegla  E; co mg/m3, 271,88 <500
omieszczen
i Tlenki Azotu  Eqnoe  mg/m’. 178,48 <200
Wytworzone przy znamionowej mocy cieplnej Pn kw 15,26 =
ciepto uzytkowe przy 30% znamionowej mocy cieplnej P, kW 4,11 -
Sprawnosé przy znamionowej mocy cieplnej Nn % 86,53 -
uzytkowa przy 30% znamionowej mocy cieplnej  n, % | 8397 .
Zuzycie energii przy znamionowej mocy cieplngj  elmax kW 0,048 -
elektrycznej na przy 30% znamionowej mocy cieplnej  elmn =~ kW 0,0330 =
potrzeby wtasne w trybie czuwania  Pss kw 0,00485 -
Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej kotfa EEl - 117,41 -
Klasa efektywnosci energetycznej = A+ -

) zestawione powyzej emisje odniesione sa do spalin suchych zawierajgcych 10% tlenu w stanie normalnym,
w temperaturze 273,15K i przy cisnieniu 1013,25 mbar.

Poréwnanie wynikdw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod humerem B/2022/95K
w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami okreslonymi Rozporzadzeniem
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogdéw dotyczgcych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.
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'Katowice ® NA STRAZY

EIOM JAKOSCI
ZASWIADCZENIE

Numer WE/ZK/2022/96K/4

Producent: Heiztechnik Sp. z o.0.

Drogowcow 7

83-250 Skarszewy
Wyrdb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Oznaczenie typu: HT DasPell LUX 20

RED DasPell LUX 20

Paliwo: pellet drzewny
Metoda badania: PN-EN 303-5:2012
Parametr Symbol Jednostka Wartos¢  Kryterium

Sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewania

pomieszczen w trybie aktywnym Ll - S ’
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogr:v.ewanial! e % 80,07 577
pomieszczer ‘

Emisfa Pyt Esp mg/m?, 15,02 | <40
sezonowego Organiczne Zwiazki Gazowe = Eoec  mg/m?. = 14,74 <20
ogrz‘ewania' Tlenek Wegla Es,co  mg/m?, - _201_,92 <500
S =i R Tlenki Azotu  Eqnox = mg/m’, | 176,69 <200
Wytworzone przy znamionowej mocy cieplnej Pn kw 19,76 5

ciepfo uzytkowe b7y 30% znamionowej mocy cieplnej  Pq kw 5,40 -
Sprawnosé przy znamionowej mocy cieplnej Nn % 86,50 -
uzytkowa przy 30% znamionowej mocy cieplnej  n, = % 8430 .
Zuzycie energii priy znamionowej mocy cieplnej  elmax kW | 0,057 -
elektrycznej na przy 30% znamionowej mocy cieplnej  elmn =~ kW 0,0347 -
potrzeby wiasne w trybie czuwania  Psg kw 0,00477 :
Wspétczynnik efektywnosci energetycznej kotta ~ EEl - - 118,15 -

Klasa efektywnosci energetycznej - A+ -

") zestawione powyiej emisje odniesione sg do spalin suchych zawierajacych 10% tlenu w stanie normalnym,
w temperaturze 273,15K i przy ci$nieniu 1013,25 mbar.

Poréwnanie wynikdw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2022/96K
w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami okre$lonymi Rozporzadzeniem
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogdéw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.
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Zaktady Badarn i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.0.
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JAKOSCI

OD 1899 ROKU

ZASWIADCZENIE

Numer WE/ZK/2022/35K/4

Producent: Heiztechnik Sp. z o0.0.
Drogowcow 7
83-250 Skarszewy
Wyradb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa

Oznaczenie typu: HT DasPell LUX 24
RED DasPell LUX 24

Paliwo: pellet drzewny
Metoda badania: PN-EN 303-5:2012
Parametr Symbol Jednostka Wartoéé  Kryterium

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania

pomieszczeri w trybie aktywnym " # i 8
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogr.zewania’n - % 80,57 ' > 77
pomieszczen i |
Yo Pyt B | mg/mi. | 13,12 <40
sezonowego Organiczne Zwigzki Gazowe = Esosc = mg/m3, 13,10 <20
ogrzewania Tlenek Wegla Esco  mg/m® 145,95 <500
o i Tlenki Azotu = Esnox = mg/m®. | 17526 = <200
Wytworzone przy znamionowej mocy cieplnej Pn kW | 23,36 -
cieplouzytkowe  przy 30% znamionowej mocy cieplnej P, kw644 -
Sprawnos¢ przy znamionowej mocy cieplnej | MNn | % 86,47 -
uzytkowa przy 30% znamionowej mocy cieplnej = np % 8457 .
Zuzycie energii przy znamionowej mocy cieplnej | elmax kW 0,065 -
elektrycznej na przy 30% znamionowej mocy cieplnej  elmn =~ kW 0,036 -
potrzeby wiasne W trybie czuwania  Pss kW 0,0047 :
Wspétczynnik efektywnosci energetycznej kotta ~ EEl - | 118,75 | -
Klasa efektywnosci energetycznej - A+ -

*) zestawione powyzej emisje odniesione sg do spalin suchych zawierajgcych 10% tlenu w stanie normalnym,
w temperaturze 273,15K i przy cisnieniu 1013,25 mbar.

Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2022/35K
w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami okre$lonymi Rozporzadzeniem
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogdw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.
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