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potwierdzajgce, ze :

kotly wodne typoszeregu ONE / ONE Basic

o nominalnych mocach cieplnych 8, 11, 15, 20 kW,
z automatycznym podawaniem paliwa stalego, opalane pelletem.

produkowane przez:

Przedsiebiorstwo Produkcyjne Heiztechnik Sp. z 0.0. Sp.K.
ul. Drogowcow 7, 83-250 Skarszewy

badane zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelniajg wymagania S klasy.

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badafn laboratoryjnych  wykonanych  przez:
Laboratorium Badan Kottéw i Urzadzen Grzewczych w  Lodzi, ul. Dostawcza 1
- podane w sprawozdaniu z badan nr 17/18-LG, 182/18-LG, 183-18/LG.

Niebadany kociol 0o mocy nominalnej 15 kW spelnia wymagania dotyczace ochrony $rodowiska
poniewaz zgodnie z punktem 5.1.4 normy ,,PN-EN 303-5:2012 w przypadku kotléw jednego typoszeregu o
jednakowej budowie i stosunku nominalnej mocy cieplnej najwigkszego do najmniejszego kotla réwnym 2:1
badania typu wykonuje si¢ dla najmniejszego i najwigkszego kotta. Niebadane kotly mieszcza si¢ w tych
przedziatach.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, Ze producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych
w produkowanym urzadzeniu w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich wczesdniejszego
uzgodnienia z Laboratorium, ktére wydato §wiadectwo.

Okres waznosci Swiadectwa
od 02.2021 do 02.2024

Kierownik Laboratorium Kierownik Zaktadu
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Kotly wodne typoszeregu ONE / ONE Basic o nominalnych mocach cieplnych 8, 11, 15, 20 kW,

z automatycznym podawaniem paliwa statego, opalane pelletem
badane zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelniajag wymagania S klasy.

Uzyskana warto$¢ Wymagania
Parametr Miano " OGNE/ONE | ONE/ONE | ONE/ONE -
Basic 8 Basic 11 Basic 20
Paliwo Granulat drewna (pellet)

Moc ciepina kW 83 | 24~ | 11,9 | 33 | 21,5 6,0 | (100£8)% Qy™
| > 87,9 - 8 kW™
| Sprawno$én % 92,1 |89,9%|93,7|91,2* | 93,4 | 91,5 | >88,0-11 kW™
L > 88,3 - 20 kW™

. CO 308 | 3227 | 217 | 146 | 156 | 455™ <500
£, NO, s | 149 | 81™ | 182 | 1707 | 197 | 167 | bez wymagai
o mg/m
B | OGC s 11 14~ | 13 | 15 | 13 | 4™ <20
Rl Pyl 7 8= | 13 | 20 | 16 | 33™ < 40

" w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych
“9 dotyczy obciazenia obnizonego < 30% nominalnej mocy cieplnej
) dotyczy tylko mocy nominalnej

INSTYTUT ENERGETY
instytut Badawczy
Zaktad Badah ~
Urzadzefi Energetycznych CUE
93-231 k.6dZ, ul. Dostawcza *
tel. 42 640-08-21

1.6dz, dnia 27.12.2021 r.

Strona2z2




