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SWIADECTWO
Nr OS/199/CUE/22

potwierdzajace, ze :

kotly wodne typu Q Pellet GL

z automatycznym podawaniem paliwa
o nominalnych mocach cieplnych 12, 15, 20, 25, 30, 37, 40, 50, 60 kW
nalezace do typoszeregu Q Pellet GL
opalane biomasa w postaci sprasowanej w formie pellet

produkowane przez:

Heiztechnik Sp. z o.0.
ul. Drogowcow 7, 83-250 Skarszewy

badane zgodnie z wymaganiami EN 303-5:2012 spelniaja wymagania 5 klasy.

Swiadectwo ~ wydano w  oparciu o  wyniki badan laboratoryjnych  wykonanych  przez:
Laboratorium Badan Kottow i Urzadzen Grzewczych w Lodzi, ul. Dostawcza 1 - podane w sprawozdaniu z badan nr:
76/16-LG, 77/16-LG, 81/16-LG, 82/16-LG.

Niebadane kotty o mocach nominalnych 15, 25, 30, 40, 50 kW spelniaja wymagania punktu 5.1.4 normy ,,PN-EN
303-5:2012 w przypadku kotlow jednego typoszeregu o jednakowej budowie i stosunku nominalnej mocy cieplnej
najwigkszego do najmniejszego kotla réwnym 2:1 badania typu wykonuje si¢ dla najmniejszego i najwigkszego kotta.
Niebadane kotty mieszcza si¢ w tych przedziatach.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych
w produkowanym urzadzeniu w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich wczesniejszego uzgodnienia
z Laboratorium, ktére wydato swiadectwo.

Okres waznos$ci §wiadectwa
od 06.2022 do 06.2025

Kierownik Laboratorium Kierownik Zaktadu
Laboratorium Badawcze Kottéw i Urzadzen Zaklad Badan Urzadzen Energetycznych
Grzewczych

YTUT ENERGETYKI

|
' Instytut Badawczy : ' - P/Zv
f’/ UrZO/Z/ o Zaklad Badas w2 &4 7 (e
. Urzadzen Energetycznych CUE
93-231 kédz, ul. Dostawcza 1

(podpls) tel. 42 640-08-21 (podpls}
1L6dz; dnia 27.06.2022 r.

Strona1z2



INSTYTUT ENERGETYKI

Instytut Badawezy o eeiencompl e 22836636
www.ien.com.pl Regon: 000020586
nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013 NIP: 525-00-08-761
. . . KRS: 0000088963
LABORATORIUM BADAN KOTLOW I URZADZEN GRZEWCZYCH n
93-231 L6dz, ul. Dostawcza 1 tel. (042) 64 00 821 fax. (042) 64 00 828 CUE
N’
SWIADECTWO
Nr OS/199/CUE/22
kotly wodne typu Q Pellet GL
z automatycznym podawaniem paliwa
o nominalnych mocach cieplnych 12, 15, 20, 25, 30, 37, 40, 50, 60 kW
nalezace do typoszeregu Q Pellet GL opalane biomasa w postaci sprasowanej w formie pellet
badane zgodnie z wymaganiami EN 303-5:2012 spelniaja wymagania 5 klasy
Uzyskana warto$¢ Wymagania
Parametr | wiano Q Pellet GL norm
12 [ 20 | 37 | 60 |'Preepisow
Paliwo biomasa w postaci sprasowanej (pellet)
,Moc kW 13,0/3,6™ 21,1/6,0”™ | 37,4/10,9™ | 61,6/16,8™ | (100£8)% QN
cieplna
S &6 > 88,1 -12 kW™
rawno 4 xxx
P 1w | 924/88™ | 92,1/87,9% | 91,5/89,1 | 92,6/87,2 | 258320k
n i 6
> 88,8 -60 kW™
CcO 135/308" 30/304™ 94/ 114* 49 /81™ <500
Ll
= NO, 237/187™ 216 /187" 283/175™ 267/180™ | bez wymagan
j72] 3
‘g | OGC mg/m 4/19% 4/8 4/4™ 3/5% <20
=
Pyt 21/37™ 16/36™ 10/19* 10/26™ <40™

)V w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych
) dotyczy obcigzenia obnizonego < 30% nominalnej mocy cieplnej
) dotyczy tylko mocy nominalnej
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